


	| Die maximal zulï¿½ssige Last reduziert sich wegen der verringerten Wï¿½rmeableitung, wenn Sie das Gerï¿½t nicht in eine einzelne Standard-UP-Einbaudose montieren:
	| Die angeschlossenen Lampen sollen beim Einschalten des Dimmers auch bei heruntergedimmtem Drehschalter eine Grundhelligkeit ausstrahlen. Stellen Sie die Grundhelligkeit vor der Montage der Abdeckungen ein.
	1 Dimmer einschalten.
	2 Helligkeit mit Drehknopf ganz herunterdimmen.
	3 Grundhelligkeit an der Stellschraube (MIN) einstellen.


